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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО РЕЖИМУ СВЕРДЛОВИН  
ВОДОЗАБОРУ ТА ВОДОГОНУ 
Наведено результати гідравлічних досліджень експлуатаційних режимів роботи водогону на ділянці від водозабору до 
підвищувальної насосної станції. Визначено та обґрунтовано режим експлуатації водогону на підставі гідравлічних дослі-
джень і експлуатаційних показників роботи свердловин. Через наявність рельєфного водорозділу траса водогону за довжи-
ною знижується від водозабору на 52 м до підвищувальної насосної станції. З'ясовано експлуатаційний режим роботи насо-
сів свердловин включно з фактичним їх напором. Встановлено, що експлуатаційний напір насосів свердловин, який стано-
вить 30 м, є надлишковим для цих умов. Отож, доцільно замінити та модернізувати насоси свердловин на насоси з нижчим 
напором, та вищим коефіцієнтом корисної дії. З'ясовано наявність безнапірної і напірної течії води у водогоні залежно від 
величини подачі води. Встановлено, що безнапірна течія характерна для витрат води, близьких до середньогодинних у ді-
апазоні 3000-4000 м3/год. За більших витрат води у водогоні наявний напірний режим течії. Визначено необхідний напір на-
сосів свердловин з урахуванням режиму роботи водогону. Величина подачі води у водогоні насосами свердловин водозабо-
ру і подача води підвищувальною насосною станцією переважно не збігаються, тому тиск води у водогоні змінний. Обґрун-
товано доцільність експлуатації свердловин у режимі з перервою роботи насосів свердловин на 2 год за добу. Відтак водо-
гін, у межах водозабірних свердловин, спорожниться і режим роботи свердловинних насосів буде в області малих напорів та 
більшої подачі води. Внаслідок цього зменшиться витрата електроенергії. Виконано порівняння економічності експлуатації 
насоса ЕЦВ 12-255-30 та насоса SP 270-1L-G. Запропонований режим роботи свердловин дає можливість зменшення 
експлуатаційних витрат електроенергії. 
Ключові слова: свердловини; водогін з підвищувальною насосною станцією; режим експлуатації; напірний та безнапір-
ний режими роботи. 
Вступ. Водогони та водозабірні свердловини є важ-
ливими компонентами водопроводу для великих міст. 
При цьому витрата електроенергії насосів на транспор-
тування води є значною, особливо якщо водогін значної 
довжини (у випадку віддаленого водозабору) та наяв-
ності підвищувальної насосної станції (ПНС). Потуж-
ність та витрата електроенергії насосами свердловин та 
ПНС залежить від величин подачі та напору води. Якщо 
свердловинні насоси експлуатуються з параметрами по-
дачі чи напору води, які не відповідають гідравлічному 
режиму водогону, тоді їхні робочі точки зазвичай знахо-
дяться в області нижчих коефіцієнтів корисної дії з неп-
родуктивною витратою електроенергії. Свердловинні 
насоси на водозаборі "Стрий" встановлювали з розра-
хунку на перспективне збільшення водоспоживання. 
Але оскільки такого не сталося, то використання насосів 
з таким напором економічно невигідне. Окрім цього, ко-
ефіцієнт корисної дії цих насосів не перевищує 60 %. 
Вважаємо, що для зменшення енергоспоживання свер-
дловинами, що подають воду безпосередньо у водогін, 
важливим є вибір насосного обладнання, яке відповідає 
напору та гідравлічному режиму течії води у водогоні. Не-
обхідний раціональний режим експлуатації свердловин-
них насосів та водогону можна визначити та обґрунтувати 
в процесі спеціальних гідравлічних досліджень. Зменшен-
ня експлуатаційних витрат електроенергії дає можливість 
здешевити вартість води для населення. 
Актуальність роботи полягає у тому, щоб дослідити 
гідравлічний режим роботи водогону з істотним ухилом 
траси його до ПНС, а результати дослідження використати 
для зменшення витрат енергії свердловинними насосами. 
Аналіз літературних джерел. Щодо експлуатації 
водопроводу науково-технічні роботи найчастіше стосу-
ються забезпечення необхідного технічного стану, змен-
шення витрат електроенергії для експлуатації насосів, 
якості води тощо. Для оптимізації експлуатаційних вит-
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рат у системах водопостачання розробляють та викорис-
товують математичні моделі та комп'ютерні програми, 
впроваджують насоси зі змінною частотою обертання. 
Досить ефективним для енергоспоживання в системі 
водопостачання (Nor, 2017) є регулювання частоти 
обертання насоса в період надлишкових напорів у во-
допроводі. Обчислено математичні моделі оптимально-
го графіка капітального ремонту насосів насосної стан-
ції внаслідок його спрацювання за постійного викорис-
тання та зменшення подачі води (Anis, 2018). Розробле-
но методологію дослідження насосів із змінною швид-
кістю робочого колеса для мінімізації експлуатаційних 
витрат (Fang et al., 2011). Проте ці дослідження не 
охоплюють різних режимів течії у водогонах. 
Метод оцінювання ефективності диверсифікації во-
дозабору та об'ємів мережевих резервуарів для води дає 
можливість порівняти надійність різних систем водо-
постачання (Rak & Boryczko, 2017). Оптимальні схеми 
розподілу води в мережі водопроводу дають змогу зни-
зити на 6-8 % прямі витрати на електроенергію та тех-
нічне обслуговування, а також збільшити гідравлічну 
надійність системи, максимізуючи наявний об'єм води в 
резервуарах для зберігання (Sousa, Covas & Ramos, 
2007). Проте ці дослідження належать до водорозпо-
дільної мережі. 
Надійність насосної станції водопостачання можна 
оцінити на підставі показника готовності найефективні-
ших матеріалів, конструкцій, технічних і технологічних 
рішень, структурних, стратегічних (Wiśniewska et al., 
2017). Дослідники (Filipek & Kulig, 2018) вважають, що 
вагомим для правильної та тривалої роботи системи во-
допостачання є належна підготовка її до експлуатації. 
Ці роботи спрямовані на забезпечення надійності робо-
ти системи водопостачання. 
Методику розрахунку напірних водозбірних трубоп-
роводів, розроблену на підставі диференціального рів-
няння руху рідини зі змінною витратою (Chernyuk 
& Orel, 2009), можна застосувати для ділянки водогону, 
де під'єднуються свердловини. 
Відповідність роботи насосів свердловини водозабо-
ру гідравлічному режиму водогону, енергозберігаюче 
обладнання з повною автоматизацією процесів дає еко-
номічний ефект (Lukyn, Usachev & Hordeichyk, 2018). 
Ця робота важлива, проте не поширюється на всі водо-
гони та випадки їх експлуатації. 
На прикладі довгого водоводу та значного перепаду 
його висот наведено аналіз режимів роботи та запропо-
новано послідовність його введення в експлуатацію 
(Prodous & Terekhov 2018). Ця робота стосується запо-
бігання гідроудару та випуску повітря з водогонів. 
Запропоновано новий метод оптимізації експлуата-
ційних витрат для систем водопостачання в умовах 
зменшення споживання води із впровадженням прог-
рамного пакету Trace – BK (Chupin & Pham, 2019). Ця 
методика дає змогу виявити малоефективні ділянки 
кільцевої мережі, перерозподілити потоки води в мере-
жі та керувати роботою насосних станцій в режимі 
найвищої ефективності. Запропоновано оптимальну гід-
равлічну модель водорозподільної мережі (ODWatN) з 
нелінійних рівнянь для техніко-економічного обґрунту-
вання та попереднього планування проектів (Kadar & 
Bariudin, 2004). Концепцію інтегрованої інформаційної 
системи комплексного управління водними мережами 
розроблено в Інституті системних досліджень (IBS 
PAN) у Варшаві. За допомогою цієї системи можна ви-
рішити кілька завдань з управління водопровідними ме-
режами, планування водопровідної мережі, контроль 
насосів у водопровідних насосних станціях тощо (Stud-
zinski & Kurowski, 2014; Kurowski, 2015). Ці роботи 
важливі, але вони не охоплюють умов водогону, які є в 
нашому випадку. 
У роботі (Vieira & Ramos, 2009) подано інформацію 
про модель оптимізації MATLAB та про гідравлічний 
тренажер (EPANET) для перевірки роботи системи во-
допостачання. Використання зайвого напору в системі 
пропонують гідротурбіною, що, на наш погляд, має 
практичне значення. 
В опрацьованих літературних джерелах немає публі-
кацій про взаємовплив та використання гідравлічного 
режиму водогону для оптимізації роботи насосів водо-
забірних свердловин. Це дає підставу вважати, що обра-
на тема роботи є актуальною. 
Об'єктом дослідження є свердловини водозабору 
"Стрий" та ділянка водогону до підвищувальної насос-
ної станції. 
Предмет дослідження – методи і засоби визначення 
гідравлічного режиму роботи водогону, його необхід-
них параметрів і режиму експлуатації свердловинних 
насосів. Метод дослідження – теоретичний аналіз на 
базі експлуатаційних показників роботи свердловин та 
характеристик водогону. 
Мета дослідження – визначити та обґрунтувати ре-
жим експлуатації свердловинних насосів водозабору 
для зменшення експлуатаційних витрат електроенергії 
на підставі дослідження роботи водогону. 
Для досягнення зазначеної мети потрібно виконати 
такі основні завдання дослідження: дослідити гідравліч-
ний режим (напірний та безнапірний) водогону; визна-
чити взаємовплив гідравлічних характеристик і реко-
мендувати режим експлуатації свердловинних насосів. 
Науковою новизною роботи є те, що розроблений 
метод дає змогу обґрунтувати доцільність експлуатації 
свердловин у режимі з перервою роботи насосів свер-
дловин на 2 год за добу, внаслідок чого водогін, у ме-
жах водозабірних свердловин, спорожниться і режим 
роботи свердловинних насосів буде в області малих на-
порів і більшої подачі води. 
Практична значущість результатів дослідження по-
лягає в тому, що визначений взаємовплив гідравлічних 
характеристик водогону та свердловинних насосів во-
дозабору "Стрий" можна врахувати для експлуатації 
цього та аналогічних водогонів, що дає змогу зменшити 
експлуатаційні витрати електроенергії. 
Викладення основного матеріалу. У складі водоза-
бору "Стрий" є 34 свердловин. Характерною особливіс-
тю водогону від водозабору "Стрий" є його геодезичне 
зниження на 50  м на відстані від водозабору до підви-
щувальної насосної станції. 
Фактична подача води від цього водозабору за ос-
танні роки в середньому становить 87000 м3/добу, про-
ектна продуктивність водозабору істотно вища. Свер-
дловини в зоні водозабору розташовані від водогону на 
відстані до 100 м, більшість їх сполучені з ним безпосе-
редньо (рис. 1,в) і частина – групами (див. рис. 1,б). 
Довжина і діаметр водогону: 46,2 км від початку водо-
забору до ПНС діаметром 1200 мм; 2800 м у межах во-
дозабору діаметром 1000 мм на початку та 1800 м ді-
аметром 1200 мм. Об’єм водогону становить близько 
50 тис. м3. 
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Витрату води у водогоні за безнапірної течії води у 
водогоні визначили за формулою (Konstantinov & Hiz-
ha, 2006) 
 nQ AK i= , (1) 
де: А – відносна витратна характеристика, що залежить 
від ступеня наповнення труби; Кп – витратна характе-
ристика труби за повного її наповнення, що залежить 
від діаметра або матеріалу труби; i – похил водогону. 
 n n nK Wω= , (2) 
де Wn – швидкісна характеристика водогону в разі за-
повнення його на весь поперечний переріз. 
 
Рис. 1. План-схема водогону та свердловин водозабору: 
а) план-схема; б) схема групового під'єднання свердловин на 
початку водогону; в) схема прямого під'єднання одиночних 
свердловин; 1 – свердловина; 2 – водогін; 3 – насосна підвищу-
вальна станція (НПС); 4 – резервуар води 
Середню швидкість води у водогоні визначили за 
формулою 
 nV BW i= , (3) 
де В – відносна швидкісна характеристика, яка зале-
жить від ступеня наповнення води у водогоні. 
Для гідравлічного розрахунку напірного водогону 









= , (4) 
де: i – гідравлічний похил; d – внутрішній діаметр тру-
бопроводу, м; V – середня швидкість руху рідини, м/с. 
Дослідження гідравлічного режиму роботи водого-
ну. Для аналізу гідравлічного режиму свердловин водо-
забору та водогону прийняли витрати водогону 
3300midQ =  м
3/год, а max 5000Q =  м
3/год, за яких можли-
вий безнапірний або напірний режими течії води. Вит-
ратну характеристику Кп, а також А, В, Wп, для різного 
ступеня наповнення водогону використали з (Konstanti-
nov & Hizha, 2006). Коефіцієнт шорсткості n = 0,013. Ре-
зультати гідравлічного розрахунку водогону внаслідок 
витрат води, близьких до середньогодинних, звели в 
табл. 1. У разі якщо на окремих ділянках по трасі водого-
ну його похил буде істотно змінюватись, то безнапірна 
течія буде з ділянками підпору або спаду поверхні води. 
Отже, самоплинної безнапірної течії у водогоні не буде, 
якщо водогін прокладений по горбистій місцевості. 
Втрати напору ∆h води за довжиною L водогону 
визначили за формулою 
 h i L∆ = ⋅ . (5) 
У разі витрати Qmax = 5000 м
3 /год = 1,39 м3/c, і від-
повідно швидкості V = 1,23 м/с, гідравлічний похил, ви-






i = =  
Отже, втрати напору за довжиною 46200 м водогону 
становлять 58,2 м. У місці під'єднання свердловини № 
2 п'єзометричний напір становить 10 м (з урахуванням 
заглиблення водогону 2,0 м). Далі до свердловини № 22 
середнє значення гідравлічного похилу ≈0,001, 
∆h = 2,8 м, а п'єзометричний напір ≈1,0 м. На ділянках 
між свердловинами 25-30 гідравлічний режим буде на-
півнапірний. Відображення режимів течії за довжиною 
водогону для різних витрат води навели на рис. 2. 
Табл. 1. Гідравлічний режим роботи водогону за витрат вод, близьких до середньо-годинних (до 4000 м3/год) 
Ділянка Діаметр, мм Q м3/год i Wп м/с Глибина води, м А V м/с Режим течії 









(i = 0,00455) 
(i = 0,0075) 





31,25 0,50 0,44 1,73 
безнапірний 
1625 35,20 0,46 0,18 1,58 






35,20 0,60 0,44 1,95 
безнапірний 





35,20 0,60 0,44 1,95 
безнапірний 




35,20 0,96 0,87 1,13 
напівнапірний 
 
Рис. 2. Гідравлічний режим роботи водогону на ділянці від водозабору до ПНС: 1) водогін; 2) ПНС; 3) поверхня води безнапірної 
течії за малих і середніх витрат води до 4000 м3/год; 4) лінія п'єзометричного напору (напірний режим за Qmax = 5000 м
3 /год) 
 
Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 9  Scientific Bulletin of UNFU, 2019, vol. 29, no 9 129 
Дослідження режимів експлуатації свердловин і 
водогону. Вода, яку забирають свердловини, – ґрунтова 
та інфільтраційна з річки. Ґрунти водозабору – гра-
війно-галькові з високим коефіцієнтом фільтрації. Гли-
бина до динамічного рівня свердловини 5,2-6,2 м 
(рис. 3). Втрати напору насосів від свердловин, сполу-
чених напряму з водогоном, становить до 1,5 м, а в тих, 
що під'єднані групами окремим трубопроводом – 2-3 м. 
Отже, розрахунковий напір води насосів свердловин 
для подачі води у водогін становить близько 10 м. На-
пір свердловинних насосів на початковій ділянці водо-
гону між свердловинами № 1-15 буде вищий внаслідок 
напірного режиму течії у водогоні. У разі істотного не-
балансу подач води ПНС та насосами свердловин із під-
вищенням тиску у водогоні зміниться напір свердло-
винних насосів. 
 
Рис. 3. Схема до визначення необхідного напору насосів водо-
забірних свердловин: 1) водогін; 2) свердловини; 3) водогін; 
4) рівень води у водогоні за безнапірної течії; 5) п'єзометрич-
ний напір за напірної течії у водогоні; ДинРВ – динамічний рі-
вень води, глибина до якого z; СтРВ – позначка статичного рів-
ня води; Н1 – розрахунковий напір насоса свердловини за без-
напірної течії; Н2 – теж за напірної течії у водогоні 
Згідно з аналізом експлуатації свердловин, впро-
довж року вони перебувають у роботі: 20-24 год на до-
бу працюють 10 свердловин (30 % від загальної кіль-
кості), 10-13 год – 5 свердловин (16 %); 18 год – 4 свер-
дловини (10 %) і 13 свердловин (38 %) знаходяться в 
резерві. На підставі викладених даних отримуємо трьо-
хступінчастий режим роботи cвердловин (рис. 4). Для 
великої місткості довгого водогону базовою є рівномір-
на подача води свердловинами, які постійно працюють. 
Період і кількість роботи решту свердловин жорстко не 
прив'язана до пікового періоду водоспоживання. 
 
Рис. 4. Графік роботи свердловин: n – кількість свердловин; W= 
22680 об'єм подачі води свердловинами, м3 
Згідно з експлуатаційними даними, за місячної по-
дачі води  Q=2694 тис. м3 витрата електроенергії стано-
вить N=423600 кВт⋅год. 
Визначимо з яким фактичним напором працювали 
насоси ЕЦВ 12-255/30, отримаємо 
 






η ⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅
 м,  
де: η – к.к.д. насосного агрегату 57,1 %; К = 1,05 – ко-
ефіцієнт, який враховує витрату електроенергії на допо-
міжні потреби. 
Величина визначеного напору (31,6 м) свідчить, що 
насоси працювали з надлишковим напором, який пере-
вищує необхідний. Причинами такого неекономного 
експлуатаційного режиму можуть бути: 
● перевищення подачі насосів свердловин водозабору над по-
дачею ПНС з відповідним підвищенням напору води у во-
догоні; 
● часткове прикриття засувок на напірній лінії свердловин-
них насосів. 
Останнє можна обґрунтувати, якщо подача насосів 
(за низьких напорів перевищує дебіт свердловин. Відо-
мо, що в конкретному перерізі водопроводу складови-
ми у формулі витрати води є площа поперечного пере-
різу та швидкість течії води. Проте для довгих водого-
нів важливим і визначальним є необхідна швидкість 
протікання V1 розрахункового об'єму води за добу від 
водозабору до водоспоживача, а в нашому випадку – до 
ПНС. Необхідну швидкість V1 протікання об'єму води 





= , м/год, (6) 
де: W – добове водоспоживання, м3/добу; Т – період 
протікання води по водогону, 24 год; ω – площа живого 
перерізу потоку води у водогоні, м2. 
Згідно з формулою (6), для добового (фактичного) 
водоспоживання 87 тис. м3/добу, Qmid=3625 м
3/год, V1 = 
3228 м/год або 0,90 м/с. Таку витрату водогін пропускає 
за безнапірної течії з наповненням 0,90 м. Гідравлічна 
швидкість V води для цієї витрати становить 1,85 м/с 
при і = 0,004 та 1,10 м/с при і = 0,001. Подача води по 
водогону буде стабільною за умови V1 ≥ V. Ідеальним 
режимом була б рівність швидкостей V1 = V. Проте 
внаслідок різних характеристик Q – H свердловинних 
насосів та ПНС такий режим малоймовірний. Тому 
внаслідок перевищення подачі води по водогону тиск у 
ньому буде зростати зі зниженням подачі води свердло-
винних насосів до параметру, коли настане рівність по-
дачі насосів свердловинних і ПНС. Робота насосів в об-
ласті високих напорів із низьким коефіцієнтом корисної 
дії. Важливо, щоб робочі характеристики насосів свер-
дловин якомога найбільше відповідали необхідним па-
раметрам напору і подачі води. 
Особливістю цього водогону є наявність істотного 
геометричного напору внаслідок зниження місцевості 
по його трасі. Тому цей фактор варто використовувати 
для подачі води самопливом в окремі години доби. На-
соси свердловини у визначений період вимикають, а в 
наступні години вмикають з форсованою подачею води. 
Проте остання не повинна перевищувати дебіт свердло-
вини. У табл. 2, 3 навели результати техніко-економіч-
ного розрахунку режимів експлуатації свердловин. 
У табл. 2, 3: N, кВт – потужність одного насоса; ΣN 
= nNT – загальна потужність насосів свердловин за го-
дини роботу протягом доби, де T = 24 год – тривалість 
роботи насоса свердловини. Величини к.к.д (η) насосів 
SP 270-L1-G та ЕЦВ 12-255/30 – прийняті з каталогів 
(Livnynasos, 2019; Grundfos, 2019). 
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Табл. 2. Технічні характеристики та витрати електроенергії насосів свердловин під час роботи їх з перервою 
Насоси ЕЦВ 12-255-30 
Насоси SP 270–L1–G 
Тривалість роботи 
(час роботи)  
на добу Q, м3/год H, м.вод. ст. η, % N, кВт К-сть насосів W, м3 /добу ΣN, кВт год 
11 (22-09) 250/270 35/16 78/79 30,4/14,9 19/17 52250/50490 6353,6/2786 
6 (09-15) 270/300 30/12 77/79 28,7/12,5 14/13 22680/23400 2410,8/975 
5 (15-20) 280/320 28/10 74/75 28,9/11 10 14000/16000 1445/550 
0 (20-22) 0 -  0 0 0 0 
Всього за добу 22      88930/89890 10209,4/4311 
Табл. 3. Технічні характеристики та витрати електроенергії насосів свердловин під час роботи у звичайному режимі 
Насоси ЕЦВ 12-255-30 
Насоси SP 270 – L1 – G 
Тривалість роботи 
(час роботи)  
на добу Q, м3/год H, м.вод. ст. η, % N, кВт К-сть насосів W, м3 /добу ΣN, кВт год 
9 (00-09) 230/245 36/20 79/79 28,6/16,9 19 39330/41895 4890,6/2860 
6 (9-15) 250/250 35/18 78/79 30,4/15,5 14 21000/21000 2553,6/1302 
9 (15-24) 270/270 30/16 77/79 28,7(15) 11 26730/26730 2841,3/1350 
Всього за добу 24 − − − − − 87060/89625 10285,5/5512 
 
Після зупинки на 2 год роботи насосів свердловин, 
водогін у межах водозабірних свердловин спорожнить-
ся, перейде в безнапірний режим, внаслідок чого режим 
роботи свердловинних насосів буде в області нижчих 
напорів та більшої подачі води. Результати розрахунків 
енергетичних витрат (див. табл. 2, 3) дають переконли-
ву перевагу роботи свердловин водозабору з перервою 
для такого водогону. 
Режим рівномірної роботи водогону та НПС. 
Внаслідок рівномірної роботи Qmid = 87000/24 = 
3625 м3/год за період tоc зупинки n насосів буде спорож-
нено об'єм водогону 
 c mid ocW Q t= . (7) 





= . (8) 
Для нашого прикладу буде становити Wc = 7250 м
3 
за toc = 2 год. З цієї довжини водогону 4600 м знахо-
дяться в межах свердловин водозабору, сюди вода на-
дійде відразу після ввімкнення насосів, без додаткового 
істотного часу на протікання води по водогону. Щоб не 
сталося розірвання потоку води за довжиною водогону, 
її добовий об'єм Wmid повинен долати відстань до ПНС 












 м/с. (9) 
Для заданих експлуатаційних умов становить V1 = 
1,16 м/с. Поповнення спорожненого об'єму водогону 
можна здійснювати таким способом: 
● ввімкненням в роботу однієї додаткової свердловини на час 
близько 10 год; 
● збільшенням подачі води насосами свердловин (але не ви-
ще її дебіту) внаслідок зменшення їх напору після спорож-
нення частини водогону. 
Режим нерівномірної роботи водогону та НПС. За 
нерівномірної роботи ПНС, а саме внаслідок збільшен-
ня подачі води ПНС, важливо, щоб не сталось розриву 
потоку через спорожнення водогону під час перерви ро-
боти свердловин. Як час, так і довжина спорожненої ді-
лянки перед ПНС може бути обмежена технологічними 
умовами. Тому для заданих об'ємів подачі ПНС QNS та 
часу TNS її роботи, за яким забезпечиться суцільність 
потоку води, можна визначити відстані l1, l0 переміщен-
ня об'ємів води у водогоні (рис. 5). 
 
Рис. 5. Схема до розрахунку: 1) водогін; 2) НПС; l0 – довжина 
спорожненої ділянки водогону; l1 – довжина переміщення 
об'єму води у водогоні за заданий час роботи ПНС 





= = NC NCQ T
ω
. (10) 
Швидкість води у водогоні на ділянці перед ПНС V1 
= QNS/ω. Залежно від подачі води свердловинами вер-
хня ділянка водогону буде характеризуватись швидкос-
тями V2 та часом Тin долання потоком ділянки l1 + l 0TNS. 
Мінімальну швидкість V2 води на ділянці від свердло-
вин визначаємо з умов рівності часу добігання TNS = Тin 
або 




+ = . (11) 
Тоді визначаємо необхідну загальну подачу води 
для цього періоду експлуатації. 
Висновки 
1. Встановлено, що гідравлічний режим у водогоні зі 
значним ухилом на ділянці від свердловин водозабору 
до підвищувальної насосної станції є напірним або ж 
безнапірним залежно від величини подачі води. 
2. З'ясовано, що розрахункова гідравлічна швидкість 
води у водогоні від водозабору до ПНС повинна бути 
не нижчою, ніж необхідна мінімальна швидкість проті-
кання розрахункового об'єму води за визначений тер-
мін. Швидкість протікання добового об'єму води по во-
догону від свердловин водозабору до підвищувальної 
насосної станції є додатковим показником для розра-
хунків довгих водогонів. Це доповнює теоретичні осно-
ви методології розрахунків довгих водогонів. 
3. Враховуючи те, що водогін до ПНС має значний 
регулювальний об'єм води, водозабірні свердловини во-
дозабору "Стрий" економічно вигідно експлуатувати з 
частковою перервою протягом доби. Свердловинні на-
соси ЕЦВ 12-255-30 водозабору "Стрий" мають напір 
27-35 м, який є вищим від необхідного, та потужність 
23-27 кВт. Тому доцільно їх замінити на насоси SP 270-
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L1-G з регульованими характеристиками, що дає еконо-
мію електроенергії (≈4,5 тис. кВт/год у добу). 
4. Результати цього дослідження можна застосувати 
під час модернізації обладнання свердловин і насосних 
підвищувальних станцій на водогонах. Дослідження ви-
конали для постійного ухилу водогону зі зниженням до 
ПНС. Їхні результати не можна застосувати у разі змін-
ного ухилу або підвищення траси водогону до ПНС. 
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RESEARCH OF THE OPERATION MODE OF PERFORMANCE  
OF WATER SUPPLY AND WATER INTAKE WELLS 
An analytical study of the modes of operation of Stryi water intake wells and the water supply to the city of Lviv was performed 
on the site to the pumping station. Groundwater abstr ction was made from 34 wells. Actual water supply in recent years averages 
87,000 m3/day, projected water intake performance is found to be significantly higher. A characteristic feature of this water supply 
system is its geodetic reduction by 50 m at a distance from the water intake to the upstream pumping station. The studies were 
performed for the constant inclination of the water supply to the upstream pumping station. The main task of the work is to determine 
and justify the economical mode of operation of the water supply system on the basis of hydraulic studies. The method of research is 
theoretical analysis based on well performance. The presence of pressureless and pressure flow of water in the water supply system is 
determined depending on the size of water supply. The unpressurized flow is found to be characteristic of water flow in the range 
3000-4000 m3/h. At high costs in the water system there is a pressure flow regime. It is also found that the amount of water supply is 
not exactly the same with the pumping wells and the upstream pumping station, therefore water pressure in the water supply is 
variable. The operating pressure of the well pumps, which is 30 m, is estimated to be excessive for these conditions. Two modes of 
operation of wells of water supply and intake are analyzed. The economical variant of operation of well pumps is determined. The 
study has confirmed that it is advisable to replace well pumps with those with a lower head and higher efficiency. The feasibility of 
operating wells in the mode with a break of work of well pumps for a time of about 2 hours per day is substantiated. Therefore, the 
well within the water intake wells will be emptied and the mode of operation of the downhole pumps will be in the area of low head 
and larger water supply. As a result, the energy consumption of the pumps will be reduced. Additional knowledge about the features 
of water intake and water supply was obtained. The results of this study can be applied to the modernization of wells and pumping 
stations. 
Keywords: wells; a water supply with a pumping station; operation mode; pressure and gravitational modes. 
